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CAIET DE SARCINI
privind achizitia lucrérilor de executie pentru obiectivul de investitii:
“MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA
CORBITA, JUDETUL VRANCEA”

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de elaborare si
prezentare a ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza
de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcinici contine, in mod
obligatoriu, specificatii tehnice.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a
caietului de sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc.), prin
care se indica o anumita origine, sursa, producatie, un procedeu special, 0 marca de
fabrica sau de comert, un brevet de investie si/sau o licentd de fabricatie sa va citi si
interpreta ca fiind insotitd de mentiunea ,sau echivalent”.

In cazul unei necorelari intre prezentul caiet de sarcini si proiectul tehnic de
executie, anexa a caietului de sarcini, va fi luata in considerare mentiunea din proiectul
tehnic de executie.

Pentru realizarea lucrarilor la obiectivul de investiti “MODERNIZAREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA CORBITA, JUDETUL
VRANCEA”

autoritatea contractanta pune la dispozitia executantilor:
- Autorizatia de construire si toate avizele conforme, in termen de valabilitate
- Proiectul tehnic de executie si detaliile de executie



Pentru realizarea lucrarilor la obiectivul de investitii “MODERNIZAREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA CORBITA,
JUDETUL VRANCEA”

autoritatea contractanta detine:
Contract de asistenta tehnica din partea proiectantului
Contract de dirigentie de santier

INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET
DE SARCINI

Pentru realizarea investitiei din punct de vedere al instalatiilor electrice de
utilizare se vor realiza urmatoarele lucrari de baza, asa cum sunt descrise
acestea in proiectul tehnic:

-Demontarea aparatelor de iluminat vechi, existente;
-Demontarea consolelor vechi;

-Demontarea cablurifor de alimentare vechi;
-Demontarea clemelor de legatura vechi;

- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de
vedere energetic si luminotehnic, pe toti stalpii existenti, repartizate pe categorii
de putere, dupa cum urmeaza:
a.Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 30 W — 101 bucati;
b.Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 55 W — 15 bucati;
c.Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 85 W — 46 bucati;

- Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

Montarea de sisteme de prindere a consolelor de stalp, conform detaliilor de
executie;

- Realizarea legaturii electrice in reteaua existenta a iluminat public in cutiile de
conexiuni si cleme de derivatie tip CDD;

Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere,
pentru un numar de puncte de aprindere;

- Verificari si masuratori electrice, mecanice si luminotehnice pentru
corespondenta cu datele din proiectul de executie;

- Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

- Aparatele de iluminat noi vor fi alese in functie de criteriile pe care le-am
enuntat in fisele tehnice de produs (anexate prezentei documentatii) si vor fi
integrate intr-un sistem inteligent de management prin telegestiune, al SIP.

Cerinte tehnice minimale aferente sistemului de iluminat

Toate elementele componente ale sistemului de iluminat vor respecta
cerintele tehnice de calitate descrise de Proiectul tehnic nr. CC1757/2026,
respectiv Fisele tehnice. Acestea vor fi prezentate la nivelul propunerii tehnice,
completate in sectiunea “Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile



tehnice impuse prin caietul de sarcini’, asumate de producatorul sau, dupa caz,
furnizorul acreditat al acestora. Completarea fiselor tehnice va trebui sa aiba in
vedere descrierea completa a corespondentei echipamentelor ofertate cu
cerintele tehnice minime, nefiind acceptate expresii precum “Conform”, “Da” sau
“Identic”’. Formularele completate vor fi prezentate in propunerea tehnica insotite
de copii ale certificatelor de conformitate si rapoartelor de testare solicitate in
sectiunea 3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante ale fiecarei
fise tehnice. Lipsa prezentarii certificatelor de conformitate si rapoartelor de
testare solicitate in sectiunea 3 a fiselor de date atrage respingerea ofertei ca
fiind neconforma.

. Brate si bratari de prindere aparate de iluminat

Bratele (consolele) vor fi confectionate de teava OlZn cu diametrul minim de
48mm. Bratele vor urma forma si caracteristicile geometrice (lungime, unghi de
inclinare) descrise in detaliile de executie. Daca din calculele luminotehnice
rezulta un alt unghi de inclinatie decat cel al bratului, acesta se va realiza din
sistemul de inclinare al-aparatului de iluminat, dar unghiul de inclinatie nu va
depaS| 15°in"orice varianta ‘constructiva aleasa. A

Bratarile standardizate vor fi confectionate din profile laminate de otel zincat
si vor avea prindere cu surub si piulita.

. Aparatele de iluminat

Aparatele de iluminat vor respecta cerintele tehnice minimale din fisele
tehnice. Cerintele tehnice prezentate au caracter minimal, putand fi ofertate
aparate de iluminat cu caracteristici tehnice superioare.

Aparatele de iluminat ofertate vor avea un design modern, nefiind acceptate
aparate de tip retrofit, dezvoltate initial pentru surse cu incandescenta sau cu
descarcare in vapori, adaptate ulterior pentru LED.

Aparatele de iluminat ofertate trebuie sa garanteze respectarea conditiilor
luminotehnice minime impuse de clasele de iluminat conform SR EN
13201:2015. Se vor prezenta, la nivelul propunerii tehnice, calcule
luminotehnice, intocmite si semnate de catre un specialist in iluminat, pentru
fiecare situatie de calcul din proiectul tehnic nr. CC1757/2026, utilizandu-se
aparatele de iluminat ofertate.

Aparatele de iluminat trebuie sa respecte puterea nominala maxima admisa
pentru fiecare tip. Pentru realizarea calculelor luminotehnice se vor respecta
datele de intrare pentru fiecare strada/profil asa cum se regasesc in proiectul
tehnic.

In cazul in care documentele prezentate sunt emise in alta limba, aceste se
vor prezenta atat in varianta originala cat si in traducere autorizata. Traducerea
va fi facuta de traducator autorizat si fiecare pagina a traducerii va fi stampilata
si semnata de acesta.



Neprezentarea documentelor in acest format atrage declararea ofertei ca
NECONFORMA. [n etapa de evaluare tehnica, Autoritatea Contractanta poate
solicita efectuarea de catre ofertanti a unei probe practice cu produsele ofertate
prin care se vor confirma atat caracteristicile tehnice solicitate cat si
functionalitatea acestora, asa cum sunt ele solicitate in fisele tehnice — Formulare
F>5.

Prezentarea sistemului de telegestiune si a modalitatiilor de implementare

Sistemul de telegestiune va respecta prevederile Proiectului tehnic nr.
CC1757/2026.

Fiecare ofertant va prezenta un memoriu tehnic in care va detalia modalitatea
de implementare a sistemului de telegestiune, memoriu care va contine minim
urmatoarele informatii:

- Modul de implementare, cu descrierea incorporarii progresive a aparatelor
de iluminat, pe masura ce acestea vor fi montate, aratandu-se astfel cum se
indeplineste cerinta prin care sistemul de control se implementeaza pe masura
ce se realizeaza instalarea. aparatelor de iluminat, independent de gradul de
finalizare a operatiunii de montaj aparate de iluminat;

- Descrierea componentelor hardware si software;

- Descrierea detaliatd a modului de functionare a sistemului, cu indicarea
modalitatii de indeplinire a cerintelor functionale solicitate.

Anexat memoriului tehnic, ofertantii vor include documentatiile de
performanta, certificate si rapoarte de testare, solicitate prin fisele tehnice ale
proiectului tehnic.

n cazul Tn care documentele prezentate sunt emise Tn altd limba, aceste
se vor prezenta atat in varianta originala cat si in traducere autorizata.
Traducerea va fi facuta de traducator autorizat si fiecare pagina a traducerii va fi
stampilata si semnata de acesta.

Neprezentarea documentelor in acest format atrage declararea ofertei ca
NECONFORMA. In etapa de evaluare tehnica, Autoritatea Contractanta poate
solicita efectuarea de catre ofertanti a unei probe practice cu produsele ofertate
prin care se vor confirma atat caracteristicile tehnice solicitate cat si
functionalitatea acestora, asa cum sunt ele solicitate in fisele tehnice — Formulare
F5.

Graficul de executie

Graficul fizic de executie a lucrarilor, centralizat pe intreaga investitie, va fi
elaborat pe luni, cu cuprinderea tuturor obiectelor si categoriilor de lucrari.
Graficul va demonstra asumarea executarii lucrarilor in termen de maxim 12 luni
de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

Termenul minim de garantie acceptat este de 60 (saizeci) de luni de la data
semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.



Personalul Contractantului

Ofertantul va asigura alocarea de resurse umane cu inalta calificare,
familiarizate cu sarcinile primite si va asigura in permanenta disponibilitatea
resurselor corespunzatoare. Executantul va pune la dispozitia Autoritatii
Contractante o echipa formatd din personal cu competente si experienta
dovedita, capabild sa duca la bun sfarsit sarcinile definite prin prezentul
document, astfel incat, in final sa se obtina indeplinirea obiectivului general al
contractului, in conditiile respectarii cerintelor de calitate, a termenelor stabilite
si a Tncadrarii in buget. Avand in vedere importanta si complexitatea contractului
ce urmeaza a fi atribuit, avand ca rezultat final executarea lucrarilor, achizitorul
urmareste contractarea unor lucrari profesionale, iar operatorul economic trebuie
sa dispuna de experienta similara anterioara astfel incat achizitorul sa fie
protejat, iar scopul contractului sa fie realizat in conformitate cu cele mai bune
standarde. Complexitatea activitatilor ce urmeaza a fi derulate este daté de
complexitatea lucrarilor de executie si de valoarea estimata a acestor lucrari.

In conformitate cu ordinul ANRE Ord. 134/2021 privind aprobarea
Regulamentului pentri “atestarea operatorilor economici-care proiecteéaza;
executa si verifica instalatii electrice, pentru executarea lucrarilor specifice
proiectului, operatorii economici vor trebui sa detina un atestat de tip minim C2A,
eliberat de ANRE, impreuna cu personalul si dotarile necesare acestuia. Copia
atestatului, care atesta de modalitatea de acces la personalul si dotarile minime
necesare atestatului ANRE se vor depune anexate propunerii tehnice.

Modul de prezentare al propunerii tehnice

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica intr-o maniera organizata, astfel
incat aceasta sa asigure posibilitatea verificarii in mod facil a corespondentei cu
cerintele/specificatiile prevazute in cadrul prezentei sectiuni, respectiv cu cele
prevazute in cadrul Caietului de sarcini si a documentelor anexate la acesta, care
fac parte integranta din documentatia de atribuire. In acest scop, pornind de la
propria expertiza a ofertantului in domeniul contractului ce urmeaza sa fie atribuit
si prin raportare la necesitatile, obiectivele si constrangerile autoritatii/entitatii
contractante, astfel cum au fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini,
propunerea tehnica va cuprinde informatii relevante privind abordarea propusa
de ofertant pentru executia contractului.

Prin propunerea tehnica ofertantii vor descrie modul in care planul de
management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale
si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si metodologiei
pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului, inclusiv descrieri detaliate
ale metodelor si procedurilor tehnice de executie pentru componentele majore
ale lucrarilor, precum materialele pe care le va pune in opera. Ofertantii vor
furniza informatii suplimentare legate de capacitatea de a finaliza lucrarile in
timpul asumat si atestarea faptului ca planificarea ofertantului este realista. Din
informatiile furnizate trebuie sa rezulte ca termenul de executie asumat poate fi



respectat , cu parcurgerea tuturor etapelor/activitatilor solicitate prin normele
aplicabile activitatilor din cadrul contractului.

Se va prezenta Declaratia privind respectarea reglementarilor obligatorii
din domeniul mediului , muncii si social.
Institutile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii
detaliate privind reglementarile aferente domeniului mediului, muncii si social
sunt: Ministerul Mediului-Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti,
http://www.mmediu.ro ; Fax: 004 021 408 9615; Telefon: 021/408 9642 Ministerul
Muncii si Justitiei Sociale- str. Dem.|.Dobrescu nr.2 - 4 sectorul 1 Bucuresti,
http://www.mmuncii.gov.ro; Telefon: 0213158556

Modul de prezentare al propunerii financiare

Propunerea financiara va contine urmétoarele formulare:

a) Formularul de Oferta

b) Centralizatorul cu lucrérile executate de asociati, subcontractanti;

c) Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

d) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
e) Listele cu.cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);-

f) Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri
(formularul F4); '

g) Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale (formularul C6);

h) Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru (formularul C7);

i) Lista cuprinzénd consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
(formularul C8);

j) Lista cuprinzand consumurile privind transporturile (formularul C9);
Formularele F1-F5,C6-C9, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare
pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari
executate, in vederea decontarii.

Pentru prezentarea Propunerii Financiare, ofertantii trebuie s& utilizeze
formularele incluse in Documentatia de Atribuire. Propunerea financiara trebuie
sa se refere la intreg obiectul Contractului. Orice Propunere financiara care se
refera numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptata. Preturile vor fi
cotate in lei fara TVA.

Ofertantul va include in cadrul Propunerii Financiare:

a) toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, cheltuieli, salarizarea
plus sarcini, cheltuieli

generale, paza santierului prin agenti de paza pe toata perioada de executie a
lucrarilor, profit, impozit pe

venit etc. si orice contributii pentru executarea completd si in intregime a
lucrarilor solicitate prin

Documentatia de Atribuire;

b) toate costurile cu testarea lucrérilor finalizate si punerea in functiune a
acestora, intocmirea documentatiilor post-executie, intocmirea instructiunilor
legate de exploatare;

c) costurile legate de protejarea mediului, conform normelor legale, precum si
cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor.

~intocmit,
Consilier achizitii pu?lice




